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配　置　図

文京５丁目

　公８１号　上里ポンプ場沈砂池機械設備更新（その１）工事

　この工事は、福井市工事執行規則、福井市 

土木工事共通仕様書に基づき、かつ監督職員   

の指示に従い施工すること。 
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Ｎｏ．１　しさ搬出機

Ｎｏ．２汚水流入ゲート

Ｎｏ．１　しさ搬出機

しさホッパ

スキップホイスト

しさ洗浄機

しさ脱水機
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Ｎｏ．１汚水流入ゲート

雨水流入ゲート

Ｎｏ．２汚水流入ゲート

Ｎｏ．２汚水除塵機

Ｎｏ．２　しさ搬出機

主流入ゲート

主流入ゲート
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井水給水装置

沈砂分離機

（将来）
沈砂ホッパ

無筋コンクリート打増し
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650650

（将来）

沈砂ホッパ
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合成木材蓋
（今回）

除塵機カバ－

（今回）

合成木材蓋
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（今回）

合成木材蓋

（今回）
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Ｎｏ．１沈砂掻寄機
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はつり
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末端小口止め

1175 1175

▽＋５６２０

▽＋５１０

2
0
0

Ｎｏ．２沈砂掻寄機 Ｎｏ．１沈砂掻寄機
（今回）

沈砂移送ポンプ
（今回）

沈砂移送ポンプ
（今回）

合成木材蓋
（今回）

Ｎｏ．１沈砂掻寄機
（今回）

沈砂移送ポンプ
（今回）
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ポンプ室ヘ

ポンプ室ヘ

ポンプ室

ポンプ室ヘ

流入方向

Ｎｏ．１汚水除塵機

Ｎｏ．２汚水除塵機

Ｎｏ．１雨水除塵機

Ｎｏ．２雨水除塵機

GL＋５７２０
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＋３１１０
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＋４５２０
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沈砂移送ポンプ吊上装置
（今回）

沈砂移送ポンプ吊上装置
（今回）

沈砂移送ポンプ吊上装置
（今回）

掘削水ノズル50A

（今回）

▽ＧＬ＋5370

井水給水装置
（将来）

沈砂分離機

（将来）

可動蓋
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足掛金物
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Ｎｏ．２沈砂掻寄機
（今回）
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ドレン管 200A SUS
沈砂移送管  100A SUS
給水管  40A SGPW
給水管  65A SGPW

足掛金物

32A SUS (融雪用)

沈砂分離機ドレン管 200A SUS

（今回）

（将来）

（将来）
（将来）

（将来）
（将来）

防食塗装
（今回）

沈砂移送管  100A SUS
給水管  40A SGPW
給水管  65A SGPW

（将来）
（将来）
（将来）

雑用水管  20A SUS （今回）

融雪用散水ノズル
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はつり（今回）

沈砂移送ポンプﾋﾟｯﾄスクリーン
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はつり
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可動蓋
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粗目スクリ－ン
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100A SUS

20
A 
SU
S

沈砂搬出機（既設）

防
食
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雑用水管（既設） 40A SGPW
沈砂ﾎｯﾊﾟ制御盤

散水栓20A
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給水管  65A SGPW （今回）

第2期第1期

（今回）

（今回）

沈砂移送管  100A SUS

沈砂搬出機（既設）

M

掘削水ノズル
（今回）

融雪水管　20A SUS
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融雪用散水ノズル

融雪用散水ノズル
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32A SUS （融雪用、土被600）

沈砂ﾎｯﾊﾟ制御盤

給水管20A SUS

立下り100mm

立下り100mm

40A SGPW（既設雑用水管）
雑用水管
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SU
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ｼｰﾙ水ﾀﾝｸ
（機器付属）

点検歩廊

（機器付属、将来）
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（既設）
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（既設）
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（既設）

（既設）

軽量盛土材（今回）

沈砂ﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾟｯﾄｽｸﾘｰﾝ
（今回）

既設雑用水管40A SGPW
（今回：屋外露出部被覆）

（今回：屋外露出部被覆）

40A SGPW（既設雑用水管）
雑用水管

（今回：屋外露出部被覆）

（今回：屋外露出部被覆）

雑用水管（既設） 40A SGPW
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回

）

40A SGPW（既設）
雑用水管

（今回：屋外露出部被覆）

立上がり以降既設被覆あり

散水栓（既設）
（立上がり管40A）

散水栓（既設）
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今回工事　：　太線
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沈砂掻き揚げ機設置
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粗 目 ス ク リ ー ン

文京５丁目
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　この工事は、福井市工事執行規則、福井市 

土木工事共通仕様書に基づき、かつ監督職員   

の指示に従い施工すること。 

作業床

▽＋５６２０

ＨＷＬ▽＋５６２０

▽＋１４２０
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足掛金物
開口部蓋 足掛金物

チェーン柵（脱着式）

滑り止め

60
°

チェーン柵（脱着式）
滑り止め

700

7
0
0

足掛金物
粗目スクリ－ン

粗目スクリ－ン

粗目スクリーン参考図

注記）表示寸法は参考とする。

スクリーン目幅は75ｍｍとする。

汚水沈砂池

汚水沈砂池

汚水沈砂池作業床
（縞鋼板）

（縞鋼板）

粗目スクリ－ン

粗目スクリ－ン

動線
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撤去フローシート
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　この工事は、福井市工事執行規則、福井市 

土木工事共通仕様書に基づき、かつ監督職員   
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主流入ゲート
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Ａ

Ａ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

沈砂池（雨水）

沈砂池（汚水）

流入

沈砂池（汚水）

沈砂池（雨水）

ポ
ン
プ
棟

Ｍ沈砂溜桝

記　号

凡　　例

仕切弁

逆止弁

Ｍ

名　　　称

Ａ
Ｍ

Ｍ 電動ボール弁

電動偏心構造弁

水位計Ｌ

給　水

　砂　

　　排　水

名　称　線　種

Ｍ Ｍ

搬 出

洗浄水ポンプ
　（井戸水）

給水管

５

８０Ａ　ＳＧＰ－ＰＢ

６

４０Ａ　ＳＧＰ－ＰＢ

２５Ａ

６

５３

場内マンホールへ

１２
１０

１１

場内マンホールへ

８
９

７

３

２

１

４

１、２汚水自動除塵機

１、２雨水自動除塵機

１、２汚水流入ゲート

しさ洗浄機

しさ脱水機

スキップホイスト

しさホッパ

汚水池沈砂掻揚機

Ｎｏ．１しさ搬出機

Ｎｏ．２しさ搬出機

沈砂搬出機

Ｎｏ．

Ｎｏ．

雨水流入ゲート

番号

１ Ｎｏ．

称名器機

７＋３機械攪拌式

ローラープレス式

電動開閉式鋼板製角形ホッパ

ワイヤーロープ式
バケット容量０．３ｍ

３

３

有効容量　　３ｍ

処理能力　１ｍ

処理能力　１ｍ

３

×揚程約８ｍ

／ｈ

３

／ｈ

１ － １

１

１

１

１

－ １

－

－

１

７５×２０．

５５

３

．

．７

．
．０７５

水路巾２１５０×深３８００　目巾２５ｍｍ

水路巾２１５０×深３０００　目巾２５ｍｍ

水平機長10700ｍｍ×揚程3374ｍｍ×ベルト巾550ｍｍ

ダブルチェーン式バケットコンベヤ

間欠式前面掻揚形

間欠式前面掻揚形

水平トラフ形ベルトコンベヤ

傾斜トラフ形ベルトコンベヤ

機長１１０００ｍｍ×ベルト巾５５０ｍｍ

フライトコンベア
巾２．３５ｍ×長さ１１．８ｍ×深さ４．９１ｍ

機長１３．３ｍ

鋼板製電動角形スルースゲート
巾１０００×高１１００ｍｍ×操作水深 5.5m
鋼板製電動角形スルースゲート

巾２０５０×高１０００ｍｍ×操作水深 5.5m

　　仕　　　　様
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１
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－ １

－

－

２
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１

２

２

２
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２

７５０．

１．５

２．２

２．２

２

設

１

全

２

体

－ １

－

今回

２

既

数 量
備考

２２．

（ｋＷ）

２２．

動　力

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

．２２

現場盤撤去
将来

－

－

１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

将
来

撤
去

今
回

撤
去

今回工事　：　太線
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撤去機器配置図
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　この工事は、福井市工事執行規則、福井市 

土木工事共通仕様書に基づき、かつ監督職員   

の指示に従い施工すること。 
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▽ GL▽ +５６２０

ストローク

▽ +５１０

Ｎｏ．２汚水除塵機

75
°

Ｎｏ．１　しさ搬出機

Ｎｏ．１　しさ搬出機

沈砂搬出機

Ｎｏ．２沈砂掻揚機

20
0

Ｎｏ．２汚水流入ゲート

Ｎｏ．１沈砂掻揚機

沈砂搬出機

Ｎｏ．２沈砂掻揚機

Ｎｏ．２汚水流入ゲート

雨水流入ゲート

Ｎｏ．１汚水流入ゲート

しさホッパ

沈砂溜

4ｔトラック（アームロール車）

4ｔトラック

ポンプ室ヘ

ポンプ室

ポンプ室ヘ

Ｎｏ．１汚水除塵機

Ｎｏ．２汚水除塵機

Ｎｏ．２雨水除塵機

流入方向

＋３１１０
ＨＷＬ

＋５６２０

＋510

ＧＬ＋５７２０

＋４７２０

＋１４２０

ポンプ室ヘ

Ｎｏ．１雨水除塵機

手すり

主流入ゲート

手すり

（今回）

（今回）

（今回）

（将来）

（将来）

（今回）

（今回）

（将来）

沈砂搬出機
（将来）

沈砂溜（将来）
Ｎｏ．２沈砂掻揚機

（今回）

Ｎｏ．１沈砂掻揚機

（今回）

＋４５２０

＋２０７０

池底コンクリート一部撤去
（今回）

軸受基礎撤去
（今回）

軸受基礎撤去
（今回）

今回工事　：　太線
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手すり （今回）




