
九頭竜浄水場　表流水原水・浄水

検査結果

（暫定目標値：50ng/L以下）

4/21 5 ng/L未満 4/21 5 ng/L未満

- - - -

- - - -

- - - -

※　1 ng/L = 0.000001 mg/L
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水道原水のPFOS及びPFOA検査結果

採水日 検査結果 採水日






